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Наименование органа,
осуществляющего

контроль

План (тема) контрольного
мероприятия

Период
проведения

Выявленные нарушения Мероприятия,
проведенные по

результатам
контрольного
мероприятия

1 2 3 4 5
Главное управление МЧС
России по г. Севастополю

Плановая проверка на 
объекте: здание ДК 
(г. Севастополь, 
с. Андреевка,
ул. Центральная, д. 24), 
во исполнение решения 
от 01.02.2022 № 13

01.02.2022 — 
21.02.2022

Выдано предписание об устранении
нарушений  обязательных
требований  пожарной  безопасности
№  13/1,  со  сроком  исполнения  до
01.02.2023 г.:
1.  здание  не  оборудовано  системой
автоматической  пожарной
сигнализации;
2.  не  обеспечена  исправность
внутреннего  противопожарного
водопровода;
3. шкаф, для размещения пожарного
крана  внутреннего
противопожарного  водопровода,  не
укомплектован  пожарными
рукавами и пожарным стволом;
4. для здания ДК не разработана и не
зарегистрирована  декларация

- Разработана Декларация
по пожарной 
безопасности здания;
- При отсутствии 
должного 
финансирования 
учреждения, устранить 
замечания по остальным 
пунктам нет 
возможности, так как 
данные работы 
предусмотрены 
капитальными 
вложениями от ГРБС при 
проведении капитального
ремонта. 



пожарной безопасности;
5.  не  подтверждено  соответствие
класса  пожарной  опасности
материала  (линолеум)
используемого для покрытия пола на
путях  эвакуации  в  здании,  классу
пожарной  опасности  не  более  чем
КМ2;
6.  объект  защиты  не  обеспечен
средствами индивидуальной защиты
органов дыхания и зрения человека
от  опасных  факторов  пожара  на
каждого дежурного;
7.  Дверь  второго  этажа,  путей
эвакуации,  ведущих  в  лестничную
клетку,  открывается  не  по
направлению путей эвакуации;
8.  на  объекте  защиты  отсутствует
система  оповещения  и  управления
эвакуацией людей при пожаре;
9.  объект  защиты  не  оборудован
аварийным  освещением  на  путях
эвакуации;
10. не проведены эксплуатационные
испытания  наружной  открытой
лестницы,  предназначенной  для
эвакуации  людей  ведущей  со
второго этажа спортзала;
11. не проведены эксплуатационные
испытания  наружной  открытой
лестницы,  предназначенной  для
эвакуации людей ведущей со сцены;
12.  стулья  в  помещении  актового
зала  не  скреплены  между  собой  в
ряды;
13.  не  подтверждено  соответствие
материалов  примененных  для



отделки  потолков  и  стен
(драпировка,  отделка)  в  зальном
помещении  на  втором  этаже,
материалам  класса  пожарной
опасности не более КМ1;
14.   не  подтверждено  соответствие
материалов  примененных  для
отделки полов (линолеум) в зальном
помещении  на  втором  этаже,
материалам  класса  пожарной
опасности не более КМ2.

Главное управление МЧС
России по г. Севастополю

Внеплановое контрольное
(надзорное) мероприятие 
на объекте: здание клуба 
пос. Солнечный (г. 
Севастополь, пос. 
Солнечный, ул. 
Андреевская, д. 15А), на 
основании решения от 
01.02.2022 № 14/1

07.02.2022 — 
11.02.2022

Выдано предписание об устранении
нарушений  обязательных
требований  пожарной  безопасности
№  14/1,  со  сроком  исполнения  до
01.02.2023 г.:
1.  объект  защиты  не  оборудован
системой автоматической пожарной
сигнализации;
2.  объект  защиты  не  оборудован
системой оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре;
3.  на  путях  эвакуации  объекта
защиты не предусмотрено аварийное
освещение  в  соответствии  с
требованиями СП 52.13330;
4. на объекте защиты не обеспечено
хранение  документации
(сертификаты  соответствия,
протоколы  испытаний  и  т. п.)
подтверждающей  показатели
пожарной  опасности  материалов
используемых  для  облицовки
потолка,  в  связи  с  чем  не
подтверждено  соответствие  класса
пожарной  опасности  материалов
используемых  для  облицовки

При отсутствии должного
финансирования 
учреждения, устранить 
замечания по 
предписанию нет 
возможности, так как 
данные работы 
предусмотрены 
капитальными 
вложениями от ГРБС при 
проведении капитального
ремонта. 



потолка классу пожарной опасности
не более чем КМ1;
5.  на объекте  защиты не проведена
огнезащитная обработка деревянных
элементов кровли.

Прокуратура
Нахимовского района
города Севастополя

Мониторинг соблюдения 
трудового 
законодательства

31.08.2022 — 
07.09.2022

Нарушений не выявлено.

Директор                                                     А. А. Саламов


